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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Pozega, Zupanijska 9, tel.034/311-559, fax.034/311-561
QIB: 29778555639 MB: 1217348

6ET L

Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJIESTAJ

Broj analitickog izvijestaja: 00073/15
Racini nalog: UG-054 Datum uzorkovanja: 03.02.2015.
kKupac: VODE LIPIK d.0.0.
34550 PAKRAC, ULICA KRIZNOG PUTA 18
Mijesto uwzorkovanja: KTC RAKRAC
KIJHINIA
Uzorak (naziv 1 vista): VoA Za LJUDSKU POTROSNIU-JAVNA VODOOPSKRBA-PRERAPEN
vista analize: A" aANALIZA

Vzorkovao: ZAVOD Datum dostave: 03.02.2015

Potetak ispitivanja: 03.02.2015. Zavrégetak ispitivania: 06.02.2010.
Uzorkovanja* MHEN 150 506? iyl 3 HRN EN 150 19458'2008

pokdzatﬁlj Iﬂpltﬁa matoda MJ&?H@ JBdlﬂlC@ MDK** Rezultat
Boja HRERN EN IS0 7887:2012 mg/L Pt/Co skale 20 O
Mutnodcak HRN EN IS0 7027:2001 NTU 4 2,50
Miris HREN EN 1622:2008 bez bez
Okus HERN EN 1622:2008 ke z ez
Temparatura 8M 2550 B (2005) *C 25 7.6
Konc.vodik.i.¥ HRN IS0 10523:2012 pH jedinica 6&,5~9. 5 &, 88
Vodl jivosts® HERN EN 27888:2008 us/em/20°C 2.500 74,5
Utrosak KMnQ4 HRN EN IS0 8467:2001 mg /. 02 5,0 1,48
Slabodni klor HRERN EN 10 7393MM:2001 ma/ L Q20 Q,24
Kloridi HRN IS0 9297:1998 ma /L 250,0 5,0
AmonLJ HRN IS0 7150-1:1998 mag /L 0,50 Q
Nitrati SM 4500-NO3 B (2005) ma/l 50 3,18
Nifriti HRN EN 267?7:1998 mg/L Q0,50 0
Ukup.koliformi* HRN EN IS0 9308-1:2000 bPD]/lOO mi 0 o]
Escherich.coli* HRN EN IS0 9308-1:2000 broj/100 mL (] O
Entarokoki* HRN EN IS0 7899-2:2000 broj/100 mL Q Q
Broj kol. 37°C* HRN EN IS0 6222:2000 broj/l ml 20 Q
Broj kol. 22°C* HRN EN IS0 6222:2000 broj/l mbL 100 0
Psaudomonas a.* HRN EN 180 16266:2008 broi/100 mL QO O
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* akreditirane metode
** maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima u ZakljuCku

Zakljucak:
Ispitani uzorak vode je SUKLADAN zahtjevima Direktive

Vijeca 98/83/E7 od 3. studenog 1998. o kvaliteti vode namijenjene za
ljudsku potrosnju (SL L 330, 5.12.1998.), Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (NN 56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i mestodama
analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/13 i NN 141/13).

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitanl uzorak. Ne
smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

Datum 1ispisa izvjestaja: 06.02.2015. s
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