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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu skologiju

Pofega, cupanijska 9, tel.034/311-559, fax.034/311-561
OIB: J9778555639 MB: 1217348
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Stramica 1/1
ANALITICKI IZVJESTAJ

Broj analitic¢ékog izvjedtaja: 00447/15
Radni nalog: UG-054 Datum uzorkovanja: 05.06.2015.
krupac: YODE LIPIK d.o.o.
34550 PAKRAC, ULICA KRIZNQG PUTA 18
Miesto uzorkovanja: CRVENI KRIZ
PAKRAC
Uzorak (naziv 1 vrsta): VODA Za LJUDSKU POTROSNIJU-JAVNA VODOOPSKRBA-PRERADEN
Virsta analize: "A° ANALIZA

Uzorkovao: ZAVOD Catum dostave: 05.06.2015.
Potetak ispltivanja: 05.06.2015. Zavrdetak ispitivanja: 08.06.2015.

UZ(JrkovanJﬁ* HREN 180 5667-5:2011; HRN EN IS0 19458“2008

Poka &T@lJ Impltna metoda Mgwrn@ Jadiﬂ(?@ MO K RF R@¢ultat
BOJa HREN EN IS0 7887:2012 mg/l Pt/Co $kala e Q
Mutrnoca® HREN EN IS0 7027:2001 NTU 4 Q,80
Miris HEN EN 1622:2008 bez baz
Qkus HRN EN 1622:2008 baz bez
Tamparatura SM 2550 B (2005) °C 25 13,8
ronc.vodik.i.%¥  HRN IS0 10523:201%2 pH Jjedinica 6,59 5 7,.4/22,3°C
Vodl jivostk HREN EN 278882008 us/cm/z0°C 2. 500 75,8
Utrosak KMnO4 HEN EN IS0 8467:2001 mg/l Oz 5,0 1,3M
Slobodni klor HRN EN IS0 7393-2:2001 mg/L 0,50 Q.3

vloridi HEN IS0 9297:1998 ma /L 250, 0 7.4
Amoni) HREN IS0 7150-1:1998 ma/l. Q, 50 Q
Nitrati BM 4500-N03 B (2005) mg/L a0 3,09
Nitriti HRN FN YR 1Q98 mg /L. 0,50 0]
Ukup.koliformi* HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 mL Q Q
Escherich.coli* HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 ml ¢ Q
Erterokoki*x HRN EN IS0 7899-2:2000 broj/100 mL 4] ¢
Broj kol. 37°C% HAN EN ISQ 6222:2000 broj/1 mh 2Q 6]
Broj kol. 22°C¥ HRN EN IS0 &222:2000 broj/l mlb 100 Q
Pseudomonas a.¥ HEN EN IS0 18266:2008 broj /100 ml (s G
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¥ akreditirane metods ,
¥* maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima u Zakljucku

Zakljucak:
Ispitani uzorak vode je SUKLADAN zahtjevima Direktive

Vijeca 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kvaliteti vode namijenjens za
Tijudsku potrognju (8L L 330, $.12.1998.), Zakona o vodi za ljudsku
potrognju (NN 5&/13) 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti 1 metodama
analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13 1 NN 141/13).

Rezultati ispitivanja odnose se iskljudive na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoZavatl bez odobrenja Zavoda.

Datum ispisa ilzviestaja: 08.06.2015.
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‘ﬂjDanica Mlk%lk dipl. inZ.

Yt

Voditel] sluZbe: /
D ZDRAVKO MATIC, spec. mikrobiolog
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