ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Pafega, Jupanijska 9, tel.034/311-559, fax.034/311~561
QIE: 39778555639 MB: 1217348

Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJESTAJ

Broj analitickog izvjestaja: 00834715
Fadni nalog: UG-054 Datum vzorkovarnia: 01.10.2015.
wupac: YODE LIPIK d.o.o.

34550 PAKRAC, ULICA KRIZNOG PUTA 18
Miesto uzorkovanja: 08 LIPIK KUHMINJIA

LIPIK

Uzorak (naziv i vrsta): vODA Za LIUDSKU POTROSNJU-JAVNA VODOOPSKRBA-PRERADEN
Virsta analize: "A" ANALIZA
Uzorkovao: ZAV0OD Datum dostave: Q1.10.2015.
Pocaetak ispitivanja: 10.% _ Zavrdetak ispitivanja: 04,.10.2015.
UaﬁrkﬁvanJP* HRN IQO Q’ 7 20011 HRN EN IS0 19458:2008

Pokazatel] o1 tra mwtmda Mjarne Jedlnlca ADoK ﬁzulrat
foja MHEN EN IS0 7887:2012 mg/L Pt/Co skale 20 Q
Mutnocax HREN EN ISQ 7027:2001 NTU 4 Q,41
iris HEN EN 16222008 e z bez
Okus HRN EN ]672:?008 beaz bez
Temperatura SM 2550 R OO%) ‘C 25 19,3
Konc.vodik.i.*% HRN IS0 10“94 2012 pH jedinica 6,5~9,5 7,8/22,4°C
Vodljivost¥ HEN EN 278882008 us/em/20°C 2. 500 134,6
Utrosak KMn0O4 HEN EN ISQ 84&67:2001 mg/L 02 5,0 1,44
Slobodni klor HRN EN ISQ 7393-2:2001 mg/L Q,50 G,06
Kloridi HEN IS0 9297:1998 ma/L m”0 e 5,2
Amonij HEN 150 7150-1:1998 mg/L O,JO O
Nitrati SM AQOOWNO‘ B (Z2005) ma/L 516 4,54
Nitriti HEN EN 26777:1998 mg/L O, 50 9]
Ukup koliformi* HRN EN IS0 9308~1:2014 broj/100 mL
Fscherich.coli* HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 mL
Enterokoki* HRN EN IS0 7899-2:2000 broj/100 mL
Broj kol. 37°Ckx HRN EN ISQ 6222:2000 broj/1 mL
Broj kol. 22°Ck HRN EN IS0 &222:2000 broj/1 mL 1
Pseudomonas a. ¥ HRN EN I80 162662008 broj /100 ml
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¢ akreditirane metode
*% maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima u Zakljucku

Zakljucak:
Ispitani uzorak vode je SUKLADAN zahtjevima Direktive
Vijeca 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kvaliteti vode namijenjens za
ljudsku potrosnju (SL L 330, 5.12.1998.), Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (NN 56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama
analize vode za ljudsku potroSnju (NN 125/13 1 NN 141/13).
Rezultati ispitivania odnoses se iskljucive na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

5.10.2015.
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