ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE 17025 - HAA

SluZba za zdravstvenu ekologiju
PoZega, Jsupanijska 92, tel.034/311-559, fax.034/311~561
QIB:x 39778555639 MB: 1217348

Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJESTAJ

Broj analitickog izviestaja: 00925/15
Radni nalog: UG~054 Datum uvzorkovanja: 03.11.2015.
Lupac: VODE LIPIK d.o.o.
34550 PAKRAC, ULICA KRIZNOG PUTA 18
Missto uzorkovania: BOLNICA
LIPIK
Uzorak (naziv 1 vrsta): vODA Za LJUDSKY POTROSNIU-JAVNA VODOOPSKRBA~PRERAPEN
Virsta analize: "4 ANALIZE
Uzorkovao: ZAVOD Datum dostave: 03.11.2015,

PoGatak anitlvangi 03.11.2015. Zavrdetak ispitivanja: 06.11.2015.
UZOfROViﬂJ@* HRN IS0 5867-%:2011: HRN EN ISO 19458:2008
Pokazatelj np]tna m@toda MJ@rna Jeilnluu MDK** Rezultat

Boja HRN EN IS0 7887:2012 mg/l PL/Co uka]o 20 Q
Mutnocakx MREN EN IS0 7027:2001 NTLJ < 2,48
iris HREN EN 1622:2008 bez ez
Okus HRN EN 1622:2008 be z bez
Temperatura SM 2550 B (2005) °C 25 17,4
Konc.vodik.i.¥  HRN IS0 10523:201% pH Jjedinica &,59,5 7,9/23,1°C
Vodl jivostk HRN EN Z7888:2008 us/em/20°C 2. 500 100,7
Utrosak KMnO4 HEN EN IS0 84&7:2001 mg/l. Q2 5,0 2515
Slobodni klor HRN EN IS0 7393~2:2001 mg/L Q.50 Q,17
Kloridi HRN IS0 9297:1998 mg /L. 50,0 4,8
Aamoni ] HRN IS0 7150~1:1998 mag /L O, 50 Q
Nitrati SM 4500-NO3 B (2005) mg /i 50 2,48
NJfrlt‘ HRN EN z@??? 1998 mg/L Q,50 G
Ukup kollforml* HEN EN IS0 9508“1:2014 broj /100 mi Q
Escherich.coli* HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 ml &)
Enterokoki* HREN EN IS0 7899-2:2000 broj/100 mb Q
Broj kol. 3I7°C¥ HRN EN IS0 &222:2000 broj/l ml 20
Broj kol. 22°Ck HRN EN IS0 &222:2000 braj/l mi 100
Pseudomonas a.% HRN EN IS 1626@,&008 brnj/loo ml O
S akreditirane metode
¥k maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima u Zakljucku

(>R eReReRele)

Zakljucak:
Ispitani uvzorak vode je SUKLADAN zahtjevima Direktive

Vijeca 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kvaliteti vode namijenjene za
Ljudsku potrosnju (8L L 330, 5.12.1998.), Zakona o vodi za ljudsku
potrosniu (NN 56/13 i NN 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i
metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN 125/13 1 NN 141/13).

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

Latum ispisa izviestaja:

yayinik ~ analiticar:
etrovidc, dipl. in#

Voditel] sluZbe:
D ZDRAVED MATIC, spec. 'mikrobiol

Postaviti: 1. VODE LIPIK d.0.0.



