ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE 17025 - HAA
SluZba za zdravstvenu ekologiju

PoZega, Zupanijska 9, tel.034/311-559, fax.034/311~561
QIB: I9778555639 MEB: 1217348

BEC L

Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJESTAJ

Broj analitickog izvjestaja: 00924/15
Radni nalog: UG~054 Datum uvzorkovanja: 03.11.2015.
Kupac: VODE LIPIK d.0.0.
34550 PAKRAC, ULICA KRIZNOG PUTA 18
Miesto uzorkovanja: DIECII VRTIC
PaKRAC
Uzorak (naziv i vrsta): VODA Za LJUDSKU POTROSNJU~JAVNA VODOOPSKRBA-PRERAPEN
Virsta analize: "a" AGNALIZA

Uzorkovao: ZAavoD Datum dostave: 03.11.2015,

Potetak ispitivanja: 03.11.2015. Zavrdetak ispitivanja: 06.11.2015.
Uzorkovanje* HRN IS0 5667~5: ”Oll HRN EN I50 19458:2008

Pokazatel] f@plf”ﬂ m@todd M)ﬁrﬂﬁ JGdanCP MDD KK Rezultat

Boga HRN EN IS0 7887,h01/ mg/l Pt/Co %kala 20 ¢
Mutnocax HRN EN IS0 7027:2001 NTW 4 2:18
iris HEN EN 1622:2008 beaz ez

kU HREN EN 18622:2008 ez bz
Temperatura SM 2550 B (2005) i 25 17,8
Konc.wvodik,1.%  HRAN IS0 10523:201%2 pH Jedinica &,5-9,5 7,8/23,1°¢
Vool Jivos bk MRN EN Z7888: 2008 us/cm/20°C 2,500 110,1
Utrosak KMnO4 HREN EN IS0 84&7: ”OO] mg/l. 02 % ¢ 1,91

Slobodni klor HRN EN IS0 7393-2:2001 mg/L 5 S50 0,40
Kloridi HRN IS0 9297.1998 mg /L ”%O ] &, 0
AmeGrd HRN IS0 7150~1:1998 mg /L O.%O 4]
Nitrati 8 4500-NO3 B (2005) ma /. 50 4,50
Nitriti HREN EN 26777:1998 mg /L. 050 Q

Ukup,kollfwrmi* HERN EN I80 9308~1:2014 broj/100 mlL 6]
Escherich.coli* HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 ml. 6]
Enterokokix HEN EN I80 7899~2:2000 bro)/100 ml Q
Broj kol. 37°Ck HRN EN IS0 6222:2000 broj /L ml 20
Broj kol. 2Z2°CK HAN EN IS0 &222:2000 broi/l mh 100
PW@UdOMOHda a.% HRN EN IS0 16266:2008 braj /100 mh G
) akr@dxtjrdnw mes tecles
= maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima u Zakljutku

DO OO0

Zaklijucak:
Ispitani uvzorak vode je SUKLADAN zahtjevima Direktive

Vijeda 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kvaliteti vode namijenjens za
ljudsku potrognju (8L L 330, 5.12.1998.), Zakona o vodi za Ljudsku
potrosnju (NN 56/13 i NN é4/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i
metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13 i NN 141/13).

Rezultati ispitivanja odnose se isklju@ivo na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

Datum ispisa izvjedtaja:

nik = analiticar:
trovidé, dipl. inZ

Voditel] slufbe:

D ZDRAVKO MATIC, spec. Mmikrobiol

PDostaviti: L. VODE LIPIK d.o.o.



