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Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJIESTAJ

Broj analitickog izvjieEtaja: 00752/16
Radni nalog: UG-054 Datum uzorkovanja: 01.09.2016.
Kupac: VODE LIPIK d.o.o0.

F4550 PAKRAC, ULICA KRIFMOG PUTA 18
Miesto uzorkovanja: CB TRINICA

LIPIK

Uzorak (naziwv i vrsta): YODA Za LJUDSKU POTROSMNIU- ~-JAVNA VYODOORSKREBA-PRERADEM
Yrsta analize: "a" aMaLIZA

Uzorkovao: ZavoD Datum dostave: 01L.09.2016.

PoCetak ispitivanja: 01.09.2016&. ZavrEetak ispitivanja: 04.09.2016.
Uzmrkovanje* HRM IS0 5&667-5:2011; HRN EN IS0 19458:72008

Pekazatelg Ispitna mptoda Mierne jedinice MK % Rezultat
Boja HMRN EM IS0 ?887:2012 mg/l Pt/Co skale 20 Q
Mutnocax MRM EM IS0 7027 :2001 T 4 053
Miris HRM EN 1622:2008 bez bez
Okus HRMN EM 1622:2008 ez bez
Temperatura SM 2550 B (2005) i 25 18,4
Konc.vodik.i.* HRN IS0 10523:2017 pH Jedinica 6.5-9,5 8,2/24,2%¢c
Yoodljivostk HRM EN 27888:2008 USSemf 200 2.500 108,3
Utrofak KmMnO4 HRN EN IS0 8467 :2001 mg /sl 02 5,0 0,98
Slobodni klor HRN EMN IS0 7393-2:2001 mg/L 0,50 0,18
Kloridi HRM IS0 929711998 mg /L. 250, 0 8,0
amonij HRN IS0 7150-1:1998 ma /L. Q450 0
Mitrati SM 4500-NO3 B (20085) ma /L 50 2,49
Nitriti HRM EN 2677721998 ma /L 0,50 Q
Ukup.koliformi* HRN EN IS0 9308~1:2014 broj /100 mL ] Q
Escherich.colix HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 mL 0 0
Enterokokix HRM EN I80 7899-2:2000 broj/100 mbL 0 0
Broj kol. 37°Ck HRN EN IS0 &222:2000 broej/1 mL 20 0
Broj kol. 22°C% HRN EM IS0 &222:2000 broj/l mL 100 O
Pseudomonas a.* HRN EN IS0 1626612008 broij/lo0o mL 0 o}

¥ akreditirane metode
*¥* maksimalno dopuStena koncentracija prema MiZljenju

MISLJIENJE &
Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom

uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuftenim Konc@nfraulgama iz
Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrogEnju (NN 125/13, 141/13 i 128/15).

Rezultati ispitivanja odnose se isklju@ivo na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoFavati bez odobren]a Zavoda .

Migljenje izraZeno u ovom izvieStaju je izvan podruja akreditacije
laboratorija.

Datum ispisa izviestaja: 09,2016

VNS
Yoditelj sluZbe: ﬂ\(fwﬁ8§5uéni suradnik - analiticar:
Dr ZDRAYKO MATIC, spec. mikrobiolog.;}"ngaﬁ3Ca Mik€ik, dipl. inZ.
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Dostavitis: 1. YODE LIPIK d.o.o.




