ZAVOD ZA JAVNO IDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE 7025°HAA

SluZba za zdravstvenu ekologiju
PoZega, Zupanijska 9, tel.034/311-559, fax.034/311-561
OIB: 39778555639 MB: 1217348

BETI

Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJESTAJ

Broj analitickog izvjedtaja: 00927716
Radni nalog: UG~054 Datum uzorkovanja: 08.11.2016.
Kupac: VODE LIPIK d.o.o.
4550 PAKRAC, ULICA KRIZNOG PUTA 18
Miesto uzorkovanja: 035 BRAGCE RADIGA
PAKRAC
Uzorak (naziv 1 vrsta): vODA Z4 LJUDSKU RPOTROENIJU-JAVNA VODOOPSKRBA-PRERADPEN
Vrsta analize: "A" aNaLIZA

Uzorkovao: ZAVOD Datum dostave: 08.11.201&.
Potetak ispitivanja: 08.11.2016. ZavrEetak ispitivanja: 11.11.2016.
Uzorkovamga* MHRN I80 5&667-5:2011; HRN EN IS0 19458:2008
PokdaatEJJ Iﬁpltma matoda Mjﬁrne JethJCP MDK** Ravultat
Boja HRN EN IS0 7887.2012 mgfL Pt/Co wkale 20 O
Mutnoca HRN EN IS0 7027:2001 NTL 4 2,90
Miris HRN EN 1622:2008 bez ke z
Okus HRN EN 1622:2008 baz bes z
Temperatura 5M 2550 B (2005) b & 25 18,4
Konc.vodik.i.¥* HRN IS0 10523:2012 pH jedinica 6$,5-9,5 7,3/21,2°%c
Vodljivostk HRN EN 27888:2008 us/om/20°C 2.500 82,0
Utrofak kKMnO4 HEN EN IS0 8467:2001 mg/lL 02 5, D 4,29
Slobodni klor HRN EN IS0 7393-2:2001 mg/L G 25 0,23
Kloridi HRN I80 9297:1998 mg/ L 250, 0 1354
Aamonij HRN I80 7150-~1:1998 mg /L Qa0 O
Nitrati M 4500~-NOZX B (2005) ma/L 50 4,87
Nitritd HRN EN 26777:1998 mg /L B0 0
Ukup kollforml* HEN EN IS0 9308~1:2014 broj/100 mL O o]
Escherich.coli* HRN EN IS0 9308«1:2014 broj/100 mlL QO ¢}
Enterokokix HRN EN IS0 7899-2:2000 broj/100 mL 0 O
Broj kol. 37°Cx HRN EN IS0 &222:2000 broj/l1 mL 20 o
B|Oj kol. 22°C* HRN EN IS0 6222:2000 broj/1 mL 100 ¢
audmmmmdﬁ a.¥ HRN EN I80 162646:2008 brOJ/lOO mL. O ]

* akradltlraﬁe metode
¥ maksimalno dopugtena koncentracija prema Zakljudku

IAKLIUTAK:
Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom

vzorku ODGOVARAJU maksimalno dopustenim koncentracijama iz
Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrognju (NN 125/13, 141713 1 128/15).

Rezultati ispitivanja odnose se iskljufivo na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoZfavati bez odobrenja Zavoda.

ZakljuCak izraZen u ovom izviedtaju je izvan podrudja akreditacije
laboratorija.
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Datum ispisa izviestaja:/
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Voditeld sluZbe: f"

Dr ZDRAVKO MATIC, spec.Ymikrobio

Dostaviti: 1. VODRE LIPIK d.o0.0.




