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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZFUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
PoZega, Zupanijska 9, tel.034/311-559, fax.034/311-561
0IB: 39778555639 MB: 1217348
Stranica 1/1
ANALITICKI IZVJIESTAJ

Broj analitickog izvjeitaja: 00001/17

Radni nalog: UG-054 Datum uzorkovanja: 02.01.2017.

Kupac: VODE LIPIK d.o.o.
34550 PAKRAC, ULICA KRIZNOG PUTA 18
Mjesto uzorkovanja: DJIESJI VRTIE MASLASAK
PAKRAC

Uzorak (naziv i vrsta): vODA ZA LJUDSKU POTROSNJU-JAVNA VODOOPSKRBA-PRERADEN

Vrsta analize: "A" ANALIZA

Uzorkovao: ZAVOD Datum dostave: 02.01.2017.

PoCetak ispitivanja: 02.01.2017. Zavrietak ispitivanja: 05.01.2017.
Uzorkovanjex HRN IS0 5667-5:2011; HRN EN IS0 19458:2008

Pokazatel j Ispitna metoda Mijerne jedinice MD K k% Rezultat
Boja HRN EN IS0 7887:2012 mg/L Pt/Co skale 20 0
Mutnocax HRN EN IS0 7027:2001 NTU 4 3,958
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez
Temperatura SM 2550 B (2005) b 7 25 S
Konc.vodik.i.* HRN IS0 10523:2012 pH jedinica 6,5-9.85 7.5/18,1°%¢
Vodljivostx HRN EN 27888:2008 MS/em/20°C 2.500 97,8
Utrosak KMn04 HRN EN IS0 84&7:2001 ma/L 02 5;0 <3 1 |
Slobodni klor HRN EN IS0 7393-2:2001 mg/L 0,50 0,43
Kloridi HRN IS0 9297:1998 mag /L 250.,0 2,4
Amonij HRN IS0 7150-1:1998 mg/L 0,50 0,15
Nitrati SM 4500~NO3 B (2005) mg/L 50 4,33
Nitriti HRN EN 26777:1998 mg/L 0,50 O
Ukup.koliformi*x HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 mL O O
Escherich.coli* HRN EN IS0 9308-1:2014 broj/100 mL O Q
Enterokoki* HRN EN IS0 7899-~2:2000 broj/100 mL 0 O
Broj kol. 37°C* HRN EN ISO 6222:2000 broj/1 mL 20 O
Broj kol. 22°C* HRN EN IS0 6222:2000 broj/1 mL 100 O
Pseudomonas a.* HRN EN IS0 16266:2008 broj /100 mL O 0

* akreditirane metode
** maksimalno dopusStena koncentracija prema Zakljucku

ZAKLJUCAK -
Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom

uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopudtenim koncentracijama iz
Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode
za ljudsku potrosnju (NN 125/13, 141/13 i 128/15).

Rezultati ispitivanja odnose se iskljud&ivo na ispitani uzorak. Ne
smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

ZakljuCak izraZen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije
laboratorija.

Datum ispisa lzvjedtaja:/P5.01.2017.

S 8trucni suradnik - analitidar:
»Mr. Iva etroyié, dipl. inZ

v

Voditelj sluZbe: (
Dr ZDRAVKO MATIE, spec.

Dostaviti: 1. VODE LIPIK d.o.0. |



