17025 -HAA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

34000 Pozega, Zupanijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr
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PoZega, 20.03.2020

Kupac: 51824

Broj analitickog izvje$taja: V 0187/2020 Pozesko-slavonska zupanija
Ugovor: 04-023/01-2020 Upravni odjel za drustvene djelatnosti
Zupanijska 7

34000 Pozega

ANALITICKI IZVJESTAJ

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - javna vodoopskrba - preradena
Lokacija uzorkovanja: DJECJI VRTIC MASLACAK

MATICE HRVATSKE 13B

PAKRAC
Mjesto uzorkovanija: Slavina kod krajnjih potro§aca
Uzorkovao: Sluzba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumandié, sanit. teh.
Datum uzorkovanja: 17.03.2020 Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Datum dostave uzorka: 17.03.2020 Vrijeme dostave uzorka:  13:20
Pocetak ispitivanja: 17.03.2020 ZavrSetak ispitivanja: 20.03.2020
Datum ispisa izvjeStaja: 20.03.2020
Vrsta analize: MONITORING PARAMETARA SKUPINE B
Zakljucak: ' Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno

dopustenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe {N.N. 125/2017)
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*akreditirane metode

**Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuku.

Rezultati se adnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvritelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju. Stranica 1
1 zaklju€ak nile ukljucen u opseq akreditaciie

OBR-003/02



Broj analitickog izvjeStaja: V 0187/2020

Pozega, 20.03.2020

Uzorkovanje* HRN I1SO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji
maziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK**  Udovoljava
Boja SM 2120 C (2017) Spektrofotometrija mg/PtCo skale <5 20 DA
Mutnocéa* HRN EN SO 7027:2016 Turbidimetrija NTU 0.95 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA
Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika - bez bez DA |
Koncentracija vodikovih iona* HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometrija pH jedinica 7.7/123.7°C 6.5-9.5 DA |
Vodljivost* HRN EN 27888:2008 Konduktometrija uS/cm/20°C 102.3 2500 DA
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija O2mgll 2.10 5.0 DA |
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 Spektrofotometrija mg/l 0.26 0.5 DA |
Temperatura SM 2550 B (2017) Digitalni termometar °C 12.9 25 DA |
Kloridi HRN SO 9297:1998 Titrimetrija mg/t 6.8 250,0 DA
Amonij HRN ISO 7150-1:1998 Spektrofolometrija mg/l 0.02 0.50 DA
Nitrati SM 4500-NOs B (2017) Spektrofotometrija my/l 0.98 50 DA
Nitriti HRN EN 26777:1998 Spektrofotometrija mg/l 0 0.50 DA
Aluminij Aluminon metoda Spektrofotometrija g/ 19 200 DA
Ukupna tvrdoca HRN ISO 6059:1998 Titrimetrija CaC0a ma/l 53 DA
Zeljezo FerroVer metoda Spektrofolometrija ugi 30 200,0 DA
Mangan PAN metoda Spektrofotometrija ugh 1.0 50,0 DA
Mikrobioloski pokazatelji
[ Naziv Metoda Tehnika M. Vrijednost MDK**  Udovoljava
Ukupni koliformi* HRN EN 1SO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 mi 0 0 DA

HRN EN IS0 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli* HRN EN ISO 9308-1:2014; Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
HRN EN I1SO 9308-1:2014/A1:2017
Enterokoki* HRN EN iSO 7898-2:2000 Membranska filtracija MF broj/100 m! 0 0 DA
Broj kolonija na 36°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 mi 0 100 DA
Broj kolonija na 22°C* HRN EN ISO 6222:2000 Total plate count broj/1 ml 0 100 DA
Pseudomonas aeruginosa®  HRN EN I1SO 16266:2008 Membranska filtracija MF broj/100 ml 0 0 DA
Odgovorni analiticar:
mr. lvanka Petrovié, dipl.inz.med.biokemije
Kraj izvje$éa o ispitivanju

*akreditirane metode

**Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku.

Rezultati se odnose iskljutivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju. Stranica 2

1 zakljugak nije ukljuéen u opseq akreditacije

OBR-003/02



HRVATSKI ZAVOD 22
SAVNC ZDRAVSIVCE

Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:
Vrsta uzorka:

Narugéitelj:

Tip zahtjeva:

Uzorkovaol/la:

Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme dostave:

Vrsta ispitivanja:

Pocetal/kraj ispitivanja:

Konaéna ocjena:

Dostaviti:

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Republika Hrvatska WU, 17025:HAA I
Hrvatski zavod za javno zdravstvo N

Sluzba za zdravstvenu ekologiju IR,

% &
AN
A

Zagreb, Rockefellerova 7 IES
Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

iz
K‘\
8408

gl

Datum: 10.04.2020.

ISPITNI IZVJESTAJ

200591 Oznaka uzorka: 839/20

voda za ljudsku potroénju, an. br. 187/2020, Djedji vrti¢ Maslatak, Pakrac,
Matice Hrvatske 13 b

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE, SluZba za
zdravstvenu ekologiju

Zupanijska 9, 34000 PoZega

NarudZbenica

Ur.br.: 135 od 12.3.2020.

Narugitelj

Djedji vrtic Maslaak,Pakrac,Matice Hrvatske 13 b

18.03.2020.

prema zahtjevu Parametri skupine B u monitoringu vode za ljudsku potrodnju
(revizijski)

18.03.2020. / 09.04.2020.

Zakljuak je naveden u Prilogu’ |

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

dr.sc. Magdalena Ujevi¢ Bo3njak, dipl.ing.

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POZESKO-SLAVONSKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu

ekologiju
Zupanijska 9, 34000 PoZega

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizveda osim ako nije ugovoreno posebnim ugavorom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeéi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznagene su u Ispitnom izvjestaju ®

5) Prilozi nisu obuhvaéeni podrugjem akreditacije

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/6 200591/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 200591 / 839/20

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Poéetak/kraj ispitivanja: 18.03.2020. / 09.04.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potros$nju, an. br. 187/2020, Djeéji vrti¢ Maslacak, Pakrac, Matice

Hrvatske 13 b

Naziv parametra Metoda Mjerna - Rezultat
jedinica

Hidrogenkarbonat Vlastita metoda, mg/L HCO3' 53,2+4,0
Oznaka:P-VODE-14,
izdanje:3/2,

| modificirana HRN

| EN ISO 9963-1:
1998 *

Natrij (Na) 'HRN EN ISO 14911: mg/L Na’ 44+04
2001 *

:Ka|ij (K) HRN EN ISO 14911: mg/L K* <1
2001 *

|Magnezij (Mg) HRN EN ISO 14911: mg/L Mg2+ 41+0,6
2001 "

Kalcij (Ca) 'HRN EN ISO 14911: mg/L ca”* 12+1
2001 *

THM -ukupni HRN EN ISO 10301: ug/L 22+04
2002

Kloroform |[HRN EN ISO 10301: pg/L 1,9+0,3

| 2002

Bromoform 'HRN EN I1SO 10301: | ug/L <0,1
2002

Bromdiklormetan HRN EN ISO 10301: pg/L 0,3+£0,1
2002

' Dibromklormetan HRN EN ISO 10301: pg/L <0,1

Jzooz

Suma tetrakloreten i |HRN EN ISO 10301: pg/L <0,1

trikloreten 2002

Tetrakloreten HRN EN I1SO 10301: 'ug/L <0,1
2002

Trikloreten HRN EN ISO 10301: ug/L <0,1

| |2002

I S —————— -

| 1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301: pg/L <0,1
2002

*MDK

200

12

10
10

10

Ocjena
ispravnosti
DA

DA

DA

DA

DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 2/6

200591/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 200591 / 839/20

Naziv parametra Metoda Mijerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

| Policikli¢ki aromatski Vlastita metoda, Ha/L <0,005 0,1 DA
ugljikovodici | Oznaka:;P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
' EN ISO 17993:
| 2008 "

Benzo(a)piren |Vlastita metoda, pg/L <0,003 0,01 DA
‘ | Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
| maodificirana HRN
| EN ISO 17993:
2008 *

benzo(b)fluoranthene  Vlastita metoda, pa/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1, |
modificirana HRN '
EN I1SO 17993: |
2008 *

benzo(k)fluoranthene | Vlastita metoda, ug/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
12008 *

| benzo(ghi)perilene Vlastita metoda, Mg/l <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje: 1/1,
modificirana HRN

| |EN 1ISO 17993:

| |2008 *

fluoranthene Vlastita metoda, Hg/L <0,005 - DA
Oznaka:P-VODE-34,

lzdanje:1/1,

modificirana HRN

EN ISO 17993:

2008 *

indeno(1,2,3-cd)pirene | Vlastita metoda, pg/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
Izdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Aromatski ugljikovodici - HRN ISO 11423-1;  ug/L <0,2 1 DA
benzen 2002 *

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ive na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 3/6 200591/2020




Broj ispithog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 200591 / 839/20

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena |
jedinica ispravnosti
Ugljikovodici Vlastita metoda, ug/L <5 50 DA |

| oznaka:P-VODE-36,
| izdanje 1/0;HRN ISO
11423-1:2002

* _ Metode za koje je Qdjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, 8to predstavija
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28 lzdanje/preradba: 1/2 Stranica: 4 /6 £ 200591/2020




Broj ispitnog izvjesStaja/Oznaka uzorka: 200591 / 839/20

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za metale i metaloide

18.03.2020. / 24.03.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, an. br. 187/2020, Djecji vrti¢ Masla¢ak, Pakrac, Matice

Hrvatske 13 b

Naziv parametra

Berilij (Be)

; Bor (B)

|
Vanadij (V)

" Krom (Cr)

' Kobalt (Co)
Nikal (Ni)
Bakar (Cu)

Cink (Zn)
Arsen (As)

L

| Selen (Se)
Srebro (Ag)

T(admi_j (Ed)
Antimon (Sb)

‘Barij (Ba)

Ziva (Hg)

Olovo (Pb)

Metoda

'HRN EN ISO 17294-
22016

Mjerna
jedinica

Ho/L

'HRN EN ISO 17294-
2:2016 *

HRN EN ISO 17294-
2:2016 *
HRN EN ISO 17294-
22016
HRN EN 1SO 17294-
2:2016 *
'HRN EN ISO 17294-
2:2016 *
HRN EN ISO 17294-
2:2016 *
HRN EN ISO 17294-
2:2016 *

'HRN EN SO 17294-
12:2016 *

'HRN EN SO 17294-
2:2016 *

HRN EN ISO 17294-
2:2016 *©

HRN EN ISO 17294-
|2:2016 "
HRN EN ISO 17294-
2:2016 "
HRN EN ISO 17294-
2:2016 *©

HRN EN ISO 17294-
2:2016 *©

HRN EN 1SO 17294~

mg/L

pg/L

pg/L
Hg/L

Hg/L

mg/L
hgll

Ha/L
_ Hg/L
| Ho/L
gl
| Ho/L
| ug/L

pa/L

Rezultat
<0,14
<0,00058
0,225 + 0,011
<0,14
<0,15
<024
0,00063 +
0,00003
15,5+ 0,7
0,326 + 0,018

<0,06

| 0,271 £0,025

5314020

<0,03

0,062 + 0,006

*MDK Ocjena
ispravnosti
; . DA
1 DA
5 DA |
50 DA
. DA
20 DA |
2 DA
3000 DA
10 DA |
10 DA
10 DA
5 DA
5 DA
700 DA
1 DA
10 DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 5/6

200591/2020



Broj ispitnog izvje§taja/Oznaka uzorka: 200591 / 839/20
" - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, §to predstavlja
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te naéinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
mr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezuitati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
0O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 6/ 6 200591/2020




ISPITNI IZVJESTAJ BR: 839/20 (200591) 10.04.2020.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju,an.br.187/2020,Djedji vrti¢ Maslacak,Pakrac,Matice
Hrvatske 13 b

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017).

Odsjek za metale i metaloide

Masena koncentracija analita u uzorku je u skladu s najveéim dopustenim koli¢éinama utvrdenim u Prilogu |: Parametri
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroSnju {mikrobioloski, kemijski i parametri radioaktivnosti), Tablica 3. Kemijski
parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju i Tablica 4. Indikatorski parametri, Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, maonitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).



